Информация в отношении п. 20 подпунктов "а", "б", "в", "е" Постановления РФ от 05.07.2013 г. №570 "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования"

	
	Котельная № 1
	Котельная № 2
	Котельная № 3

	а) количество аварий на тепловых сетях, ед./км
	0/5,407
	0/5,483
	0/5,046


	б) количество аварий на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0

	в) показатели надежности и качества –
1. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1км тепловых сетей;
2. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1Гкал/час
	

0


0

	

0


0
	

0


0

	е) вывод источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации
	0
	0
	0
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